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LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 3003/21

Zleceniodawca: Szkola Podstawowa nr 24 im. Bohaterdw Wrzesnia 1939
ul. Ogrodowa 3/5, 87-100 Torun
Numer zlecenia: 3003/21

Numer i opis prébki:

3818121 — woda w niccce basenowej - temperatura pobranej probki wody wg PN-77/C-04584"- 28,8"C
Badany obiekt: woda basenowa
Stan prébek w chwili przyjecia: bez zastrzezen
Prébki pobrak: pracownik Laboratorium — Alicja Pawelek, zgodnie z planem pobierania probek, nr protokolu pobrania 2028/21
Metoda pobierania: PN-EN 1SO 19458:2007 - A
Miejsce pobierania: Szkola Podstawowa nr 24 im. Bohaterow Wrzesnia 1939; ul. Ogrodowa 3/5, 87-100 Torun

Data i godzina pobrania: 28.09.202] godzina 10"
Data i godzina dostarczenia: 28.09.2021 godzina 12*

Data rozpoczecia badan: 28.09.2021
Data zakoticzenia badaini: 30.09.2021

WYNIKI DLA PROBKI nr 3818/21
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Wyniki badan mikrobiologicznych:
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Data wystawienia sprawozdania: 30.09.2021

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci. Wyniki badar dotyczg wylgeznie pobieranego/ badanego

obiektu. e
Sprawozdanie zawiera | strong.

Objasnienia:

Wartosé parametryczna — zgodnie 2 Rozpor=qd=eniem Ministra Zdrowia = dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach

(Dz. U. 2 2015 r. poz. 2016).

Niepewnosé pomiaru okrestona jako niepeywnosé rozszerzona. Wspdlezynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewnos¢ rozszerzonq podano dla calosci

postepowania.

A — metoda akredvtowana zgodnie = zakresem akredyiacii AB 429, spelniajgea wymagania normy PN-EN ISOAEC 17025:2018-02
W — norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zasigpienia

Rozd=ielnik sprawozdania = badawi wody:
1.Zleceniodawea — 2 egzemplarze, 2. MS LAB Sp. z 0.0.

Koniec sprawozdania
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