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LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 4457/23

Zleceniodawca: Szkota Podstawowa nr 24 im. Bohaterow Wrzesénia 1939
ul. Ogrodowa 3/5, 87-100 Torun

Numer zlecenia: 4457/23
Numer i opis prébki:

6270/23 - woda w niecce basenowej — basen sportowy — temperatura pobranej probki wody wg PN-77/C-04584W — 27,0°C
Badany obiekt: woda basenowa
Stan probek w chwili przyjecia: bez zastrzezen
Probki pobral: pracownik Laboratorium — Ewa Wisniewska, zgodnie z planem pobierania probek, nr protokotu pobrania 2683/23
Metoda pobierania: PN-EN 1SO 19458:2007 - A
Miejsce pobierania: Szkola Podstawowa nr 24 im. Bohateréw Wrzesnia 1939; ul. Ogrodowa 3/5, 87-100 Torun

Data i godzina pobrania: ~ 07.11.2023 godzina 15%°
Data i godzina dostarczenia: 07.11.2023 godzina 17%°

Data rozpoczecia badan: 07.11.2023
Data zakonczenia badan: 09.11.2023

WYNIKI DLA PROBKI nr 6270/23

. . Wartos$¢
, . z52)
L.p. Rodzaj badania Metoda badan Jednostka WYNIK Niepewnos¢ parametryczna?
1 Escherichia coli PN-EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 A | jtkrLoom 0 ) 0

Metoda filtracji membranowej

. PN-EN ISO 16266:2009 .
2. Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej A | jtk/100ml 0 - 0

Wyniki badan mikrobiologicznych autoryzowal i podpisal kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
Kierownik Pracowni: mgr inz. Agnieszka Bartotd

Data wystawienia sprawozdania: 09.11.2023

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Wyniki badan dotyczq wyltgcznie pobieranego/ badanego
obiektu.
Sprawozdanie zawiera 1 strone.

Objasnienia:

1)Wartos¢ parametryczna — zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagar, jakim powinna odpowiadaé woda na
phywalniach (Dz. U.z 2015 r. poz. 2016).

2)Niepewnos¢ pomiaru okreslona jako niepewnosé rozszerzona. Wspotczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewnos¢ rozszerzong podano dla calosci
postegpowania.
W badaniach mikrobiologicznych przedstawiona niepewnos¢ rozszerzona zostata oszacowana zgodnie z PN-1SO 29201:2022-02. Podawane wartosci niepewnosci nie
zawierajq niepewnosci zwigzanej z pobraniem i transportem probki.

3) Nie dotyczy plywalni odkrytych

A — metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji AB 429
W — norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastgpienia
# - badania wykonane w miejscu pobrania probek

Koniec sprawozdania
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